AERIISEAN. .

Duct Sealimrg From The Inside

Zertifikat

Luftleitsystemabdichtung
durchgefihrt fir:

Sandoz
Mondseerstrasse 11
Mondsee, oberoesterreich 4866

Abdichtungsresultate insgesamt

Als wir die Arbeit aufnahmen
HATTEN IHRE LUFTLEITSYSTEME:

103.4 L/s Leckage, was einem Loch einer
Grofe von

60.1 cm? entspricht.

Nach Abschluss unserer Arbeiten
HABEN IHRE LUFTLEITSYSTEME:

2.5 L/s Leckage, was einem Loch einer
Grole von

1.5 cm? entspricht.

Dies bedeutet eine Reduzierung der
Leckage der Luftletsysteme von 97.6%

Hinweis: Die Resultate der Leckage der
Luftleitsysteme werden angegeben in Liter pro
Sekunde (L/s), berechnet bei einem
Standardbetriebsdruck von 300 Pa.
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Abdichtungszeit in Minuten

Aeroseal Techniker Arzt
Aeroseal Fall ID 3189
Abdichtungsdatum 8/11/2016
System Beschreibung Anlage Inspektion

Abdichtung Zuluft Zentrale
Beschreibung

Hardware HomeSeal
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7989 S Suburban Rd
Centerville, OH 45458
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